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Resumen
Se ha desarrollado un simulador para el sistema de fangos activados en discontinuo
(Sequencing Batch Reactor o SBR), que permite el estudio de los procesos para la eliminación
de la materia orgánica y nutrientes. El simulador incluye el modelo Nº 2d de fangos activados
(ASM2d) propuesto por la International Water Association (IWA). Además, en fase de
sedimentación, se incluye un modelo exponencial o de Vesinlind para la separación de los
sólidos en suspensión del licor mezcla. La herramienta informática ha sido utilizada para
describir el comportamiento de dos sistemas en discontinuo (anaerobio/aerobio y aerobio/
anóxico) bajo diferentes condiciones de operación (tiempo de retención celular, tiempo de
retención hidráulico, entre otros). Los resultados muestran que la herramienta informática
desarrollada puede ser utilizada para el diseño y simulación de sistemas sbr en el tratamiento
de aguas residuales.
Palabras clave: Sequencing Batch Reactor (SBR), modelación matemática, elimina-
ción biológica de nutrientes, sistema de fangos activados, modelo Nº 2d de fangos
activados (ASM2d).
Abstract
A simulator for the activated sludge system (Sequencing Batch Reactor or SBR) has been
developed to study the processes of nutrients and organic material removal.  The simulator
includes the activated sludge model No. 2d (ASM2d) of the International Water Association
(IWA).  Also, in the sedimentation phase, it has been included an exponential or Vesinlind
model for the separation of suspended solids in the mixed liquor. This informatics tool has been
used for the study of the behavior of two sequencing batch reactor systems (anaerobic/aerobic
and aerobic/anoxic) in different operating conditions (sludge retention time, hydraulic
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los países desarrollados, uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas e industriales más utilizado es el sistema de fangos activados.
Mayoritariamente, este sistema se viene aplicando en forma continua. Sin embargo,
en la actualidad, el sistema de fangos activados en discontinuo (Sequencing Batch
Reactor o SBR) se presenta como una alternativa adecuada para el tratamiento del
agua residual, debido a que ofrece un sinnúmero de beneficios y ventajas con
respeto a un sistema de fangos activados convencional (en continuo). Entre las más
importantes se tienen: permite tolerar mejor la variabilidad en cargas hidráulicas y
orgánicas, flexibilidad en formas de operación, ejerce un mayor control sobre el
crecimiento de microorganismos filamentosos, elimina el sedimentador secunda-
rio, elimina la bomba de recirculación de fangos, proporciona mayor información
acerca de los procesos que tienen lugar en el sistema, lo que facilita un mejor control
del mismo, alta estabilidad y fiabilidad del sistema, reduce las necesidades de
espacio [1].
El sistema SBR comprende una serie de fases secuenciales, tales como llenado,
reacción, sedimentación, purga, vaciado, inactividad, cada una con un período de
tiempo definido. Dependiendo del objetivo de calidad que se requiere en el agua
efluente, las anteriores fases se combinan de diferentes formas. En este sentido, se
puede orientar el sistema para la eliminación de materia orgánica y nutrientes
(nitrógeno y fósforo).
El diseño de los sistemas de fangos activados en discontinuo para la eliminación
biológica de nutrientes es un problema complejo en el que intervienen múltiples
factores. Aparte de la consideración de los distintos procesos biológicos que se
producen en este tipo de sistemas, llevados a cabo por diferentes tipo de organismos
(bacterias heterótrofas no acumuladoras de fósforo, bacterias acumuladoras de
fósforo PAO, bacterias autótrofas nitrificantes, entre otras), se deben tener en cuenta:
características del agua residual influente, configuración del sistema, condiciones
de operación, entre otros.
Hoy día, el diseño de los sistemas de fangos activados se facilita a través del uso
de modelos matemáticos que permiten describir el comportamiento metabólico de
los organismos responsables de los procesos de degradación de materia orgánica y
nutrientes.
tool can be used for the design and simulation of sequencing batch reactor systems in waste
water treatment.
Key words: Sequencing Batch Reactor (SBR), mathematical modeling, nutrient
removal, activated sludge process, activated sludge model Nº 2d (ASM2d).
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Hasta la fecha se han propuesto diferentes modelos que incluyen la eliminación
biológica de nutrientes [2, 3, 4]. El más ampliamente aceptado por la comunidad
científica es el modelo ASM2 [2], propuesto por la IWA Task Group On Mathematical
Modelling For Design And Operation Of Biological Wastewater Treatment Processes.
El ASM2 es un modelo mecanicista que describe matemáticamente los procesos de
eliminación biológica de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Recientemente se ha
reportado una modificación al modelo ASM2, conocida como ASM2d [5], en el que se
incluye el proceso de desnitrificación por parte de las bacterias acumuladoras de
fósforo. Este último proceso se había descrito en diferentes estudios en la bibliogra-
fía [6, 7].
En este trabajo se ha desarrollado un simulador para el proceso de fangos
activados en discontinuo que incluye el modelo ASM2d propuesto por la IWA.
Además, en fase de sedimentación, se incluye un modelo exponencial o de Vesinlind
para la separación de los sólidos en suspensión del licor mezcla. Esta herramienta
informática ha sido utilizada para describir el comportamiento de dos sistemas de
fangos activados en discontinuo para la eliminación de materia orgánica y nutrientes.
Desarrollo del simulador
En los últimos años se ha incrementado la posibilidad de simular eficientemente el
proceso de fangos activados debido al desarrollo, por una parte, de computadores
más veloces y, por otra, de modelos matemáticos mucho más aproximados a la
realidad.
El desarrollo del simulador de fangos en discontinuo se ha llevado a cabo en el
entorno MATLAB/SIMULINKTM [8] (véase figura 1).
Figura 1. Ventana del simulador
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Para la modelación de los procesos biológicos que toman lugar en el sistema, se
ha utilizado el modelo ASM2d, el cual permite la eliminación de la materia orgánica
y de nutrientes. En este modelo se distinguen dos grupos de componentes: solubles
(Si) y suspendidos (Xi). Los componentes suspendidos están asociados al fango
activado de tal forma que se pueden concentrar por sedimentación i/o espesamiento
en la fase de sedimentación, mientras que los componentes solubles sólo pueden ser
transportados en el agua. El modelo ASM2d incluye 9 componentes solubles y 10
suspendidos. Por otra parte, incluye diecisiete procesos biológicos, que son llevados
a cabo por los siguientes grupos de microorganismos: heterótrofos, autótrofos y
acumuladores de fósforo.
La modelación de la sedimentación de los sólidos en suspensión en el licor mezcla
es fundamental para una adecuada descripción del sistema SBR. La mayor parte de
los modelos de sedimentación se basan en la teoría de flujo propuesta por Kynch en
1952. Aunque en la literatura se proponen diversos modelos de sedimentación [9, 10,
11], para el desarrollo del simulador se ha considerado un modelo sencillo del tipo
exponencial o de Vesinlind. En este sentido, la velocidad de sedimentación (nS) de los
componentes partículados (X) viene representada por la siguiente expresión:
XC
s eC
⋅−⋅= 21υ , donde C1 y C2 son parámetros del modelo.
Para la implementación del modelo de sedimentación fue necesario dividir el
reactor en 10 capas o estratos horizontales que fueran de mezcla completa. En cada
capa se establecieron los balances de materia a cada componente particulado del
modelo. Se asumió una geometría del tipo circular para el reactor.
Simulación
Utilizando la herramienta informática se llevó a cabo la simulación del funciona-
miento de dos sistemas de fangos activados en discontinuo. Uno de ellos se orienta
a la eliminación de materia orgánica y fósforo (anaerobio/aerobio) y el otro a la
eliminación de materia orgánica y nitrógeno (aerobio/anóxico). La duración del
ciclo para ambos sistema se estableció en 8 horas (véase figura 2).
a)                                                        b)
Figura 2. Esquemas para la eliminación de a) fósforo b) nitrógeno
Para cada uno de los sistemas estudiados se realizaron variaciones tanto en la
duración de la fase de reacción aerobia como en el tiempo de retención celular e
hidráulico. En total se efectuaron 160 simulaciones con diferentes condiciones de
  0                  i               6                  8
Anaerobio(C.A)  Aerobio   Sedimentación
   0                  i               6                  8
   Aerobio(C.A)  Anóxico   Sedimentación
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operación. Se estableció como tiempo de simulación para alcanzar el estado estacio-
nario de un sistema 200 días. La mayor parte de las simulaciones no requirieron un
mayor tiempo de simulación. Se utilizó el solucionador ODE45 (basado en el método
de cálculo numérico Runge Kuta).
Los parámetros cinéticos y estequiométricos utilizados en las simulaciones son
los mismos que se proponen en el ASM2d. Los parámetros del modelo de sedimen-
tación se calibraron a partir de las simulaciones, de tal forma que durante el tiempo
de sedimentación establecido (véase figura 2) se permitiera una adecuada sedimen-
tación de los sólidos en suspensión.
Resultados de las simulaciones y discusión
Los resultados obtenidos a través del estudio del funcionamiento de ambos sistemas
se presentan a continuación.
Remoción biológica de fósforo
Para el caso de eliminación biológica de fósforo se utilizó, en las simulaciones, el
esquema anaerobio-aerobio. Se empleó como agua residual influente al sistema la
propuesta en el ASM2d. A esta agua residual se le adicionó suficiente ácido acético
(SA) y fósforo (SPO4) con objeto de favorecer el crecimiento de las bacterias PAO.
En todas las simulaciones el agua residual efluente se encontró libre de sólidos
en suspensión. Es por esto que fundamentalmente la materia orgánica efluente al
sistema de tratamiento viene representada por la suma de la materia orgánica
fermentable y los productos de la fermentación (SA + SF). El fósforo viene represen-
tado, en el efluente, por el fósforo soluble (SPO4).
Las siguientes gráficas presentan el efecto que sobre la eliminación de materia
orgánica (SA + SF) y el fósforo (SPO4) tienen el tiempo de retención celular (TRC), la
duración de la etapa anaerobia (C.A) y el tiempo de retención hidráulico (TRH).
Figura 3. Comportamiento del TRC Figura 4. Comportamiento del TRH
en la eliminación de SPO4 en la eliminación de SPO4
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En la figura 3 se observa cómo la eliminación de fósforo se desmejora a mayores
tiempos de retención celular. Esto sugiere que bajos tiempos de retención son
benéficos para la eliminación de fósforo. En la figura 4 se muestra que el tiempo de
retención hidráulico no afecta considerablemente la eficiencia del sistema en rela-
ción con la eliminación de fósforo. El leve comportamiento ascendente que se
muestra en la figura 4 se asocia al aumento de la duración de la etapa anaerobia en
un ciclo (especialmente para los casos de duración de la etapa anaerobia de 4 horas,
véase figura 5). En la figura 5 se muestra que, para el caso simulado, la remoción de
fósforo aumenta hasta una duración de la etapa anaerobia de 3 horas. A partir de ese
valor, la eficiencia en la remoción de fósforo disminuye. Este hecho se asocia a la
disminución en el sistema de microorganismos PAO. Esto implica que para un caso
dado se debe optimizar la duración de la fase anaerobia con el fin de obtener una
adecuada remoción de fósforo.
Figura 5. Comportamiento del Figura 6. Comportamiento del TRC
C.A en la eliminación de SPO4 en la eliminación de SF+SA
Con respecto a la eliminación de la materia orgánica, se puede observar que ésta
se ve afectada a mayores tiempos de retención celular (véase figura 6).  En la figura
7 se muestra que hasta con valores de duración de la etapa anaerobia de 3 horas se
consiguen adecuadas eliminaciones. A partir de este valor se disminuye la eficiencia
del sistema. Este hecho se asocia a la disminución de organismos heterótrofos
responsables de la eliminación de materia orgánica.
Figura 7. Comportamiento del C.A en la eliminación de SF+SA
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No se encontró un efecto importante del tiempo de retención hidráulico sobre la
eliminación de materia orgánica. Esto se explica por el hecho de que fundamental-
mente el tiempo de retención hidráulico modifica la concentración de microorga-
nismos en el sistema, y no altera (significativamente) la masa total de microorganismos
en el mismo.
Remoción biológica de nitrógeno
Para el caso de eliminación biológica de nitrógeno se utilizó, en las simulaciones, el
esquema aerobio-anóxico. Se utilizó como agua residual influente al sistema la
propuesta en el ASM2d.
En todas las simulaciones el agua residual efluente se encontró libre de sólidos
en suspensión. Es por esto que fundamentalmente la materia orgánica efluente al
sistema de tratamiento viene representada por la materia orgánica fermentable (SF).
El nitrógeno viene representado, en el efluente, por el amonio (SNH4) y el nitrato
(SNO3).
Las siguientes gráficas presentan el efecto que sobre la eliminación de materia
orgánica (SF) y el nitrógeno (SNH4 y SNO3) tienen el tiempo de retención celular (TRC),
la duración de la etapa aerobia (C.A) y el tiempo de retención hidráulico (TRH).
En la figura 8 se observa que la eliminación de SNO3 se ve favorecida a mayores
tiempos de retención celular. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se
obtuvo una nitrificación completa del amonio (véase figura 10), se puede decir que
la remoción de nitrógeno se ve favorecida a elevados tiempos de retención celular.
En el caso estudiado, para valores de tiempo de duración de la fase aerobia de 1 hora
se observó que los microorganismos nitrificantes no se establecieron en el sistema
(véase figuras 9 y 10). A medida que aumenta la duración de la fase aerobia se
aumenta la producción de nitrato, dado el aumento de la biomasa nitrificante en el
sistema.
Figura 8. Comportamiento del TRC Figura 9. Comportamiento del C.A
en la eliminación de SNO3 en la eliminación de SNO3
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Figura 10. Comportamiento del C.A en la eliminación de SNH4
Al igual que en el caso de eliminación biológica de fósforo, no se presentó un
importante efecto del tiempo de retención hidráulico sobre la eliminación de
nitrógeno.
La figura 11 muestra el efecto que presenta el TRC sobre la eliminación de la
materia orgánica en el sistema. Como se puede observar, en todos los casos
simulados se obtuvo una adecuada eliminación de materia orgánica (menor que 0.5
mg DQO/L). La remoción de materia orgánica no se afectó ni por la duración de la
etapa aerobia ni por el tiempo de retención hidráulico.
Figura 11. Comportamiento del TRC en la eliminación de SF
CONCLUSIONES
Se ha desarrollado una herramienta informática que permite la simulación
matemática de los procesos de degradación de materia orgánica y nutrientes en
sistemas de fangos activados en discontinuo (SBR). Esta herramienta ha permitido
estudiar el funcionamiento del sistema SBR para la eliminación de materia orgánica
y nutrientes bajo diferentes condiciones de operación. Para los casos estudiados, el
parámetro de mayor influencia en la remoción de nutrientes es el tiempo de
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retención celular (TRC). Se muestra que TRC bajos favorecen el proceso de eliminación
de fósforo y TRC altos favorecen la eliminación de nitrógeno. Por tanto, en procesos
de eliminación conjunta se hace necesario la optimización de este parámetro para la
eliminación de ambos nutrientes. Estos resultados concuerdan con diversos estu-
dios encontrados en la literatura [12]. Por otra parte, los resultados de las simulacio-
nes muestran que la herramienta desarrollada permite un adecuado estudio del
proceso de fangos activados en discontinuo. Además, se muestra que la herramienta
puede ser utilizada para el diseño y simulación de sistemas SBR en el tratamiento de
aguas residuales.
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